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Rua: Beira Rio 14M12/12017 D | Q |
Rua: Beira Rio / Descrigao do prejecto u x

Rua:; Beira Rio

Classifica¢ao da Via (V4).
Implantac@o de 33 luminérias (JLED-SL-40W-40 COM})

Editor{a): Enderego do projecto:
Antonio Durdes Junior Bom sucesso do Sul - Parana
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Rua: Beira Rio 14112/2017

Rua 1: Altemativa 1/ Resultados de planeamento

DIALux

Rua 1 em direcgdo EN 13201:2015

! Passeio 2 (P3), 90.00 m? 300m
| Pista de rodagem 1 (M4), 240.00 m?
P =D Pavimento; CIE R3, q0: 0.070
== 7,00 m
el
g g
Passeio 1 (P3), 90.00 m* 3.00m
30,00 m
Resultados para os campos de avaliagio
Factor de manutengio: 0.95
Passeio 2 (P3)
Emix}: Emin{ix]:
2 7.50: 21.50!
£11.25
w813 532
Pista de rodagem 1 (M4)
“Lm [ed/m7: Uo: Ui TI %] EIR:
z0.75! 2 0.40; 2 0.60: s 20:
+092] 058 087 V13 *0.586!
Passeio 1 (P3)
Emlx}; Emin[x]
=7.50 = 1.50
<11.25
«+ 7.58 ~ 2.87
* informativo, ndo faz parte da avaliacao
Resultados para indicadores de eficiéncia energética
Indicader de Densidade de poténcia {Dp) 0.010 Wixm?
Densidade de consumo de energia
Pistribuicao: JLED-SL-40W-40 COM (162.0 KWh{yr) 0.4 kKWhim? yr

JUGANU JLED-SL-40W-40 COM

4
@
¥
1
) |
1
1
)
Lampada: 1%
Fluxo luminoso {luminaria}): 5959.69 Im
Fluxo luminoso (lampada): 5963.00 Im

Horas de operacdo

4000 h:

Wikm:

Distribuicio:

Distancia entre postes:
Inclinagio de brago extensor (3):
Comprimento brago extensor (4):
Altura de ponte de luz {1):
Pendor do ponto de luz (2):

ULR:
ULOR:

Valor maxime da poténcia luminosa

com 70°:
com 80°:
com 90°:
Classe de poténcia luminosa:

100.0 %, 40.5 W
1336.5

unilateral em baixo
30.000m

0.0°

2.500m

7.500 m

1.450 m

0.00
0.00

504 cd/kIm
191 cdklm
17.7 cdfdm
G*1

Em todas as direcgbes que, em uma lumindria correctamente
instalada, formam o angule dade com as verticais inferiores.

A distribuicio cumpre a classe de indice de ofuscamento D.O

Juganu Brasil Energia S.A.
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Rua: Beira Rio 1411212017 D I Q I
Rua 1: Altemativa 1/ Passeio 2 (P3) ] Resumo de resultados u x

Passeio 2 (P3)

Factor de manutencio: 0.95
Trama: 10 x 3 Pontos

Em[ix]: Emin [Ix]
=7.50! =1.50:
<11.25

+ 8.13 ¢ 532!

DIALux Juganu Brasil Energia S.A. Pégina 5



Rua: Beira Rio 1411212017

Rua 1: Alkemativa 1/ Passeio 2 {P3) Tabela

DIALux

Passeio 2 (P3)

Poténcia luminosa horizontal [Ix]
12500 8.19 7.33 .6.23 548 If

:6.29

- . SRR 5, J
11,500 108 9.28 749 650 615 7.62

10.500.13.8 11.6 9.06 7.59 696 692 7.53 9.07

7.45 8.28
939 109
1.6

‘m 1,500 4.500.7.500 10.500 13.500 16.500 19.500:22.500 '25.500 28.500

Trama: 10 X 3 Pontos

Em{x] Emin[lx] Emax{lx] g1 g2
8.13 5.32 13.2 0.654 0.383
DIALux Juganu Brasil Energia S.A.
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Rua: Beira Rio 1411212017 D I Q I
Rua 1; Altemativa 1/ Passeio 2 (P3) / Linhas isogréficas u x

Passeio 2 (P3})

Factor de manutengdo: 0.95
Trama: 10 x 3 Pontos

Em {Ix]° Emin fix}:
z7.50 =1.50
=11.25.

+ 813. + 5.32:

Poténcia luminosa horizontal

300m °
i
i
|
|
L=
!
b R = mh=E . = — | 7.00m
I f
i
|
| r—,—‘>§ g
P
:
§ 3.00m
1
i

Escala: 1 - 200
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Rua: Beira Rio 14/12/2017 D I Q
Rua 1: Altemativa t / Passeio 2 (P3) / Grafico de valores u x

Passeio 2 (P3)

Factor de manutengio: 0,95
Trama: 10 x 3 Pontos

Em|ix): Emin{j:
2 7.50: = 1.50-
= 11.25!

+ 8,13 +5.32

Poténcia luminosa horizontal

_*_B.Z _‘_!.5 _'_U.Z _I_:'.).U ‘ J.3]) _Il\y _!_O.D ,__!_P 51 _l_{.b _lP'J ]
M 493 475 85 462 461 465 475 494 11 o
_@ 412 491 476 470 469 475 494 12 @ o
—
r:}é é

Eéééla: 1:200
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Rua: Beira Rio 141212017 D | I
Rua 1: Altemaliva 1/ Pista de rodagem 1 (M4} / Resumo de resultados u x

Pista de rodagem 1 (M4)

Factor de manutengdo: 0.95
Trama: 10 x 6 Pontos

‘Lm [ed/m): Uo: Ui Ti%l EIR:
2075: 2040 2060 $20° :
“ 092 w058 w087 w131 *056

* informativo, ndo faz parte da avaliagio

Observadores correspondentes (2):

:Observador  Posigdo [m) Lm fed/im?); Uo: i TI[%)Lm [cdim?): Uo: ul: TI %]
: © 2075 20400 =060 200 2075 2040 2060 <20
"Observador 1 - (-60.000, 4.750, 1.500) ; 0.92. 0.58° 0.87 13!

Observador 2 : (-60.000, 8.250, 1.500) : 0.98 0.62; 087 12

DiALux Juganu Brasil Energia S.A. Péagina 9



Rua; Beira Rio 141212017 D I Q I
Rua 1; Altemativa 1/ Pista de rodagem 1 {M4) / Tabela u x
Pista de rodagem 1 (M4)
Poténcia luminosa horizontal [Ix] _
9.417:17.7 144 111 872 765 758 857 109 144 179
82501220 17.5 13.0 956 800 7.98 930 125 171 220
7.083:217 187 144 972 813 1798 035 135 180 215
5917 223 175 146 916 7.56 741 881 131 168
‘4.750:236 163 124 801 649 1.0 182
3.5831222 145 943 654 528 '8.86 :14.6
m  1.500 4.500 7.50010.500 13.500 6.50019.500 22.50025.500  28.500
Trama: 10 x 6 Pontos
Emlix} Eminflx] Emax[x] gf g2
13.1 5.21 23.7 0.397  0.220
DIALux Juganu Brasil Energia S.A. Pagina 10



Rua: Beira Rio 141212017 D I Q I
Rua 1: Altemativa 1 / Pista de radagem 1 (M4} / Tabela u x

Observador 1

Densidade de luminancia com pista de rodagem seca [cd/m?]
:9.417 0.65 0,57 060 061 063 067
8.250:0.80 072 0.80 082 082 083
7.083 0.88 100 103 100 0.88
'5.917.1.02 120 123 106 1.02
47507 1.18 23 114 147
13.58310.97 095 0896 099 093 096 1.01
‘m  11.500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28500

Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [edim?]  Lmin [cdfm®]  Lmax [cdim?] g1 g2
0.92 0.54 1.29 0.581 0.415

Densidade de lumingncia com nova lampada [cd/m?]
-9.417:0.68 _0.60 . 060 081
8.250:0.84 0.76 - 075 077 -

065 066 .0.70
0.35 086 088

'7.083.0.92 10.91 0.96  1.02 108 105  0.82
5.917:1.07 :1.05 125 1.27 130 112 108
4750 1.24 118 .1, 1.35 135 130 120 124

3583 091 089 096 100 4101 098 101 1.06
‘m 1500 .4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22,500 :25.500  28.500 :
Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [cd/m?]  Lmin fedm?]  Lmax [cdim? g1 g2
0.97 0.57 1.36 0.581 0.415

DALux Juganu Brasil Energia S.A. Pagina 11



Rua: Beira Rio 1411212017 D l Q I
Rua t: Altemnativa 1/ Pista de rodagem # (M4) / Tabela ux

Observador 2

064 0.63 067 067 067 070
) 80 083 084 089 080 089 091
7.083 106 105 1.07 111 142 442 143 143 110 -0.98
5917:123 124 134 138 G605 138 134 135 118 114

47501107 103 140 120 126 126 127 120 140 “1.13

3583 0.81 069 066 074 080 084 089 085 0.88 0.9
m  1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 46.500 19.500 22.500

Trama: 10 x 6 Pontos

tm [ed/im?  Lmin [cd/m?) Lmax [cd/im?] g1 g2

0.98 0.61 1.40 0623 0434
Densidade de luminancia com nova lampada [oa/m?
19417 0.74 0.69 %ﬁ‘@&;fp.ss 0.67 067 070 070 070 ‘074
8.250:0.97 090 084 085 088 0.89 093 094 094 096
7.083:141 441 143 116 148 118 118 149 148 103
5917 130 130 1.41 145 141 144 122 420
4750113 108 116 126 132 132 ‘133 126 146 RERT:
'3583.085 073 069 078 084 088 094 090 092 10.95

‘m 1500 4500 7.500° 10.500 13.500 16.500  19.500 22.50025.500 28,500 |

Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [cd/m?]  Lmin [cdfm?3]  Lmax [edim®) g1 g2
1.03 0.64 1.48 0.623 0434
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Rua: Beira Rio 14112/2017 D I
Rua 1: Altsmativa 1/ Pista de rodagem 1 {M4) / Linhas isograficas ux

Pista de rodagem 1 (M4)

Factor de manutencdo: 0.95
Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [cdim?) Uo: ul Tl [%] EIR:
20.75 = 0.40: 20.60: =20

v 092 058  +0.87 <13, *056

* informativo, ndo faz parte da avaliagdo

Poténcia luminosa horizontal

Escala: 1: 200

DIALux Juganu Brasil Energia S.A, Pagina 13



Rua: Beira Rio 14/12{2017 D I Q I
Rua 1: Alternaliva 1/ Pista de rodagem 1 (M4} / Linhas isograficas u x

Observador 1

Densidade de luminéncia com pista de rodagem seca B

300m

700m :

3.00m -

30,00 m

Escala:1:200

DIALux Juganu Brasil Energia S.A. Pagina 14



Rua: Beira Rio 14122017 Q I
Rua 1: Altemativa 1 / Pista de rodagem 1 (M4) / Linhas isograficas u x

V| 200m -
;
g :
|
i
| ;
i
i
=t | 7.00m
|

3.00m

—_
30,00m

DIALux Juganu Brasit Energia S.A. Pagina 15



Rua: Beira Rio 1412/2017 D I I
Rua 1: Alternaliva 1/ Pista de rodagem 1 (M4)/ Linhas isograficas u x

Observador 2

Densidade de luminéncia com pista de rodagem A

3.00m :

7.06m

E5c3]a1 T

DIALux Juganu Brasil Energia S.A. Pagina 16



Rua: Beira Rio 14112/2017
Rua 1: Alternativa 1/ Pista de rodagem 1 (Md) { Linhas isograficas u x

Densidade de lumin&ncia com nova lampada

3.00 m

700m

3.00m i

Escala: 1 1 200 -

DiALux Juganu Brasil Energia S.A. - 7 Pagina 17




Rua: Beira Rio 14/12/2017

Rua 1: Altemativa 1/ Pista de rodagem 1 (M4) / Grafico de valores

DIALux

Pista de rodagem 1 (M4)

Factor de manutencio: 0.95
Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [cdim?): Uo- Ul TI (%} EIR
2075° =040, =060 <20
w002 058 - 0.87 #13 *0.56

* informativo, néo faz parte da avaliacéo

H 300m
| 18 i i LAY & T £ T A | i i
? 9. : . . 1
| 422 418 413 496 B 480 493 13 417 422
. . : . 1
422 e 14 4o7 i 480 o4 1 418 421
= Crne—— = 4 E) = ) = o .-' — =7-4 . = —— » =1 | 7.00m:
422 418 415 927 e 488 13 7 422
12 8. : 3 .
=) T T G L NEL
422 44 494 465 453 _@ 465 489 415 422
300m |
30.60 m
Escala: 1 : 200
PlALux © Juganu BrasitEnergia SA.  Pagina 18




Rua: Beira Rio 1471212017 D | Q |
Rua 1: Altemativa 1/ Pista de rodagem 1 (M4} / Grafice de valores u x

Observador 1

Densidade de luminancia com pista de rodagem seca

065 057 YT R T & T B - e

| 4980 072 ess 060 o7t 074 080 082 082 08

i 4088 4086 4085 085 081 |7 100 10 to0 088 |
| = _i_’I.O ‘FI'OO _|_11 ﬁ_|_1 T —‘l“:' A +1';'z' ‘|‘1 2 _i_'l.2 _!_11 _i_‘IO T | reem
[N 4 412 412 @ @ _@ 412 41 42 |

\ {097 j085 084 091 1095 |0%6 4080 4093 095 10

| 3.00m
| J

DIALux Juganu Brasil Energia S.A. P4gina 19



Rua: Beira Rio 1411212017 D I Q ‘
Rua 1: Altemativa 1/ Pista de rodagem 1 {M4) / Gréfico de valores u x

Densidade de luminancia com nova lampada

» ; 3.00m
l
0.68 0.60 0.57 .58 (.60 0.61 0.6 0.65 068 0.70 ;
+ + +° + F£ 4 + +
0.84 0.76 0.72 0.72 0.75 0.77 0.85 0.86 0.86 0.88
= F + + £ + + + + 48 4
0.92 0.91 0.90 0.89 0.96 1.0 1.0 1.1 1.0 0.92
+ 48[ - + + A + -+ +
(11 1.0 1.1 — 127 T1aT 1 1. 1.3 1.1 117 ] 7 |rem
+ + -+ H7 4 +3 43y + +
1.2 1.2 1.2 1 1.3 14 1.3 1. 1.2
-y H2 42 g2 g3 fid i ps p2 g2
1.0 0.91 0.89 0.9 1.0 1.0 1.0 0.98 1. 1.1
+ + + 480 | + - -5 +° 4
3.00m
30,00 m )
Escala: 1:200

DIALux Juganu Brasil Energia S.A. Pagina 20



Rua: Beira Rio

14122017

Rua 1: Altemativa 1/ Pista de rodagem 1 (Md) / Gréfico de valores

Observador 2

Densidade de luminancia com pista de rodagem seca

300m

V| 0785 ) U. 064 063 uB7 087 UB7 070

+ + - + = -+ + + ;

0.92 0.86 0.80 0. 0.83 0.84 0.89 0.89 0.89 0.91 ;

— + + + + + + + + + + 3

1.1 1.1 1.1 1. 1.1 1.1 14 1.1 1.1 0.98 :

- -+ -+ ~+ - + + —l—h 4= +
1.2 1.2 < S £ e ') e 13 1.4 12 = 711 | T rem

P T [ s fio— 2 |

1.4 1.0 1.1 1, 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 :

0.81 0.69 0.66 0. 0.8 0.84 0.8 0. 0.8 0.91 |

+ 4 + =l 4080 089 408 088 5
R

L. )

- 30.00 m ﬁ
a1 Ta0g

piALLX Juganu Brasil Energia S.A. * Ppagina 21



Rua: Beira Rio

14122017

Rua 1: Alternativa 1 f Pista de rodagem 1 {M4) f Grafico de valores

Densidade de luminancia com nova lampada

i 00m :
0.74 (.69 0.64 0.65 0867 0.67 070 0.70 0.70 A2 |
+ + 5 A + -+ A + +
0.97 0.90 0.84 0.85 0.88 0.89 0.93 0.94 0.94 0.96
- + + + +5 + + + + +
1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0
+ -+ - -+ -+ + + -+ + +
1.3 13 = 14 “T[15 (15T 14T 14 1.4 12 T2 | T e
P s Ty [L97 AST T peT T g2 T
1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1. 1.3 1.3 1.2 1.2
—f F + + + + R + + +2 )
0.85 0.73 .69 0.78 0.84 (.88 .94 0.90 0.92 .95
45 + -+ + + o £ L 492 P
H_UDmE
30.00 m —
Escala:1:200
DIALux © JuganuBrasil Energia SA. ‘Pagina 22




Rua: Beira Ric 14M12/2017 D I Q |
Rua 1: Alternativa 1/ Passeio 1 (P3) f Resumo de resultados . u x

Passeio 1 (P3)

Factor de manutencio: 0.95
Trama: 10 x 3 Pontos

Em|[ix]: Emin [Ix]
2 7.50! z1.50:
< 11.25!

« 7.58! 2,87

DIALux Juganu Brasil Energia S.A. Pagina 23



Rua: Beira Rio 14/12/2017 D I ,-\ I
Rua 1: Allemativa 1/ Passeio 1{P3) [ Tabela u x

Passeio 1 (P3)

Poténcia luminosa horizontal [Ix]

2500 18.8 120 7.35 543 432 427 492 7.09 121
1500149 9.25 571 401 360 355 380 561 940 151
0.500 115 6.86 4.20 3.43 2.93 870306 426 7.07 147

m  1.500:4.500 7.500 10.500 13.500:16.500:19.500 22.500 25.500:28.500

Trama: 10 x 3 Pontos

Em{ix] Emin[lx] Emax{lx] gt g2
7.58 2.87 18.9 0.379  0.152

DIALux Juganu Brasil Energia S.A. Pégina 24



Rua: Beira Rio 14122017 D I Q I
Rua 1; Altemativa 1/ Passeio 1 {P3}/ Linhas isogréficas u x

Passeio 1 (P3)

Factor de manutengio: 0.95
Trama: 10 x 3 Pontos

Em [Ix]:  Emin [Ix]
= 7.50: 2 1.50
<11.25;

« 7.58 v 2.87

Poténcia luminosa horizontal

300m
—
1
[ . — = = | teom
AW m
3000m

Escala: 1 : 200

DlALux Juganu Brasil Energia S.A. P4gina 25



Rua: Beira Rio 1471212017

Rua 1: Allemativa % / Passeio t (P3) / Grafico de valores I I \ u x

Passeio 1 (P3)

Factor de manutenc3o: 0.95
Trama: 10 x 3 Pontos

Em [Ix]: Emin [Ix]
=7.50: = 1.50
< 11.25§

: + 7.58! v 2.87

3.00m
—
sy roam
g 8
I'IE:U %4 +f.d _l_f).'] __!_f}.é _Ij _|_4.9 _{__f I _|_'Ed T3
s T e g e ge g g g,
_'_11 4 44 2 ‘|‘3 2.9 2.9 _{_3 _!_4.3 _'__7.1 H
30,00 m
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