PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PR

Rua Presidio Borba depois do Rio
Classificacao da Via V1

23 Luminarias 150 w
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Rua: Presidio Borba Depois do rio 1441212017 D l Q |
Rua: Presidio Borba Depois do ria / Descrigao do projecto u x

Rua: Presidio Borba Depois do rio

Classificacao da Via (V1).
Implantagdo de 23 lumindrias (JLED-SL-150w-40 COM)

Editor{a): Enderego do projecto:
Antonio Durdes Junior Bom sucesso do Sul - Parang
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Rua: Presidio Borba Depois do rio 1411212017

Rua 1: Allernativa 1! Resultados de planeamento

Rua 1 em direccdo EN 13201:2015

JUGANU JLED-SL-150W-40 COM

@

(3=
1
Pista de rodagem 1 (M1), 280,00 m? |
Pavimenio: CIE R3, q0: 0.070
|
—
() |
1
1
14,00 m i
2)
=
@ 8 Lampada: 1x
Fluxo luminoso (luminaria): 18808.28 Im
Fluxo luminoso (lampada): 19919.00 Im
Haras de operagao
] 4000 h: 100.0 %, 149.2 W
2000 m 1 Wikm: 7460.0
Distribuigao: unilateral em baixo
Resultados para os campos de avaliagdo Distancia entre postes: 20.000 m
Factor de manutencéo: 0.95 Inclinacio de braco extensor (3): 3.0°
Pista de rodagem 1 Caomprimento hrago extensor (4} 3.000m
‘Lm {ed/m?]: Uo! U TR ER: Altura do ponto de uz (1): 3.000 m
z 2'00? z 0‘40§ = 0.70: = 20§ 2 O‘SSE Pendor do ponto de luz (2): 3.000m
“3.04 ~040] v 0.90 w14 ¥ 0.35!
Resultados para indicadores de eficiéncia energética
Indicador de Densidade de poténcia (Dp) 0.011 Wixm?* ULR: 0.00
Densidade de consumo de energia ULOR: 0.00
Distribuigdo: JLED-SL-150W-40 COM (596.8 kWhiyr) 2.1 KWhim? yr Valor maximo da poténcia luminosa
com 70°: 503 cdikim
com 80°: 227 cd/kim
com 90°: 13.5 cd/kim
Classe de poténcia luminosa: !

Em todas as direccdes que, em uma lumindria correctamente
instalada, formam o &ngulo dado com as verlicais inferiores.

A distribuigio cumpre a classe de indice de ofuscamento D.0
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Rua: Presidio Borba Depois do rio 141272017 D I Q I
Rua 1: Alemativa 1/ Pista de rodagem 1/ Resumo de resultados u x

Pista de rodagem 1

Faclor de manuiengdo: 0.95
Trama: 10 x 6 Pontos

‘Lm [cdim?] Uo Ul TI %) EIR
. 2200 20400 2070 <20 2035
~ 3.04 R4 0.40i « 0.90 ~ 14 v .35

Observadores correspondentes (2):

‘Observador  : Posigio [m] Lm {cdim? Uo U TI[%] Lm [cd/m?]: Uo: Ul TIREL
: : 22.00 20400 2070 <200 22000 =2040: =070 <20
;Observador 1 1{-60.000, 3.500, 1.500) 7 3.04 0.40° 0.92: 14!
;Observador 2 é(—G0.00D, 10.500, 1.500) 3.29 0.40: 0.90 9

DIALux
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Rua: Presidio Borba Depois do rio 1411212017

Rua 1: Allemativa 1/ Pista de rodagem 1/ Tabela

Pista de rodagem 1

Poténcia luminosa horizontal {Ix]

12.833:
10,500
'8.167
'5.833

3.500
1167

m

279 :26.9
447 421
69.7 63.3

744 691
81.8 704
622 523

1.000 :3.600'

Trama: 10 x 6 Pontos

1259 249

‘56.9 497 491 479 485 572 708

243 264 262 273 281
39.9 373 360 361 375 404 426 450
58.4 548 504 501 534 576 634 70.0
66.5 631 572 564 60.0 '64.0 .67.0 741

405 333 287 291 326 406 528 624

5.000 7.000 9.000:11.000 13.000 : 15.000 :17.000 - 19.000 :

Emix] Eminfx] Emaxfix] g1 g2
483 24.3 822 0492 0.295
DiALux
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Rua: Presidio Borba Depois do rio 1411212017

Rua 1: Altemativa 1/ Pista de rodagem 1/ Tabela

DIALux

Observador 1

12,833 1.24 1.24
10.500 . 1.96 :1.80
8.167 3.04 2.96

5.833 394 406 411
3500 546 538 (523

m 1.000 :3.000 5.0

17.000 19.000°

Trama: 10 x 6 Pontos

Lm fcd/m®]  Lmin [cd/m?} Lmax[cdim®] g1 gz
3.04 1.22 5.49 0400 0.222

Densidade de lumindncia com nova fdmpada [cd/m?]

132 129 132
193 195 208
297 310 3.26

12.833 1.31 130 1.3
10500 2.07 2.00 201 1.95
8167 320 3.1 299 :2.97
5833 415 427 433 445 440 448 420

3500 575 567 550 546 570 ] 535 560 575

167 328 3.12 (285 273 :263 270 277 300 (325 340
m 1.000 3.000{5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000:17.000 19.000°

Trama: 10 x 6 Pontos

Lmfed/m* Lmin[cd/m? bmax[cdim?] g a2
3.21 1.28 5.78 0.400 0.222

DIALux
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Rua: Presidio Borba Depois do rio 141212017 D | Q l
Rua 1: Allemativa 1/ Pista de rodagem + / Tabela u x

Observador 2

Dens:dade de luminéncia com pista de rodagem seca [cd/im?]

12,833 1.35 1.35 1.37 1. 133 136
10500 2.22 217 -2.16 ‘207 218
8.167 3.83 3.76 367"'"'."' 357 372
e e
3.500 4.64 4. 472 492
1467 244 : _ 251 262
m  1.000:3.000 5.000 7.000 9.000:11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [edim®]  Lmin {cd/m?]  Lmax [cd/m?] g1 g2
3.29 1.32 5.92 0.401 0.223

Densidade de Jumindncia com nova lampada [cd/m? |

12.833:1.42 1.42 144 142 1.40 Hsdi142 143 140 143
10.500'2.34 220 228 224 223 214 210 247 218 229
8.167 .4.03 .3.96 _3.87";’3.80"'3.93 384 380 364 376 3.92
5833 6.15 BoaL ‘620 620 618 601 592 574 578
3500 488 472 499 511 468 473 497 518
1167 257 2. 210 203 210 223 244 264 276
‘m1.000:3.000:5.000 7.000 9,000 11.000 13.000 15,000 17.000 19.000

Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [cd/m®  Lmin [cd/m?] Lmax[cd/m?y g1 g2
3.46 1.39 6.23 0401  0.223
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Rua: Presidio Borba Depois do rio 1411212017 | Q I
Rua 1: Altemativa 1/ Pista de rodagem 1/ Linhas isograficas u x

Pista de rodagem 1

Factor de manutencio; 0.95
Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [cdfm?] Uo ul T [%]: EIR:
22000 20400 =070 <200  =20.35:
v 3.04: v 0.40: w 0.90° St ~ 0.35:

Poténcia luminosa horizontal

14,00 m .

20,00 m '

Econtas 1200

DlALux Pagma9



Rua 1: Alternativa 1/ Pisla de rodagem 1/ Linhas iscgraficas

Rua: Presidio Borba Depois do rie 141212017 D | Q |

Observador 1

t460m :

20,00 m

Escala: 1 - 200

DIALux
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Rua: Presidio Borba Depois do rio 14/12/2017 D | Q |
Rua 1: Alternativa 1/ Pista de rodagem 1 / Linhas isogréficas u x

Densidade de luminancia com nova lampada

S — 14.00m -

20,00 m 1

Escala: 1: 200

DIALux agratt



Rua: Presidio Borba Depois do rio 14/1212017
Rua 1: Altemativa 1/ Pista de rodagem 1/ Linhas isograficas u x

Observador 2

1400m -

20,00 m

Escala: 1:200

DiALux Pagina 12




Rua: Presidio Borba Depois do rio 141212017
Rua 1: Altemativa t / Pista de rodagem 1/ Linhas isogrificas u x

14,00m

.Escala: 1:200

DIALux Pagina 13



Rua: Presidio Borba Depois do rio 141212017 D | Q |
Rua 1: Allemativa 1/ Pisla de rodagem 1/ Gréfico de valores u x
Pista de rodagem 1
Factor de manutengdo; 0.95
Trama: 10 x 6 Pontos
Lm [cdim?]: Uo: ui T1[%). EIR
= 2.00; z0.40: =0.70. =20 2 0.35:

w304 w040 ~0.00

Poténcia luminosa horizontal

14 + 0.35:

14,00 m

SRR G R O N I
—o| 445 42 440 3 36 (36 437 40 43 45
470 483 458 |55 450 50 53 458 463 70
%?4 469 466 463 57 56 160 64 68 74
- 470 457 450 49 48 48 57 T w
462 452 40 33 20 120 433 41 (53 62

:Escala:. e e
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Rua: Presidio Borba Depois do rio 14/12/2017 D | e |
Rua 1: Alternativa 1/ Pista de rodagem 1/ Grafico de vatores u x

Observador 1

— _*_2.0 _{_‘I.Q _*_’I.Q _+1.9 _|_1,8 __|_1.8 _I_'l.8 _{_j.8 _|_1.8 _i_2.0

_'_3.0 _|_3.0 _}_2.8 +2.8 _Jf_2.8 __|_2.8 ‘i‘2'8 _|_2.8 ~f—2'9 _}_3.1

1400m -

_+§.9 _}_4.1 _|_4.‘1 _|_4.2 _|_4.3 __}_4.3 _I_fl.3 _|_4.2 ‘_}_4.0 _i_4.0

- 454 452 452 54 [6B) |51 51 53 _@@

_*_3.1 _|_3.0 _1_2.7 _4_2.6 _!_2.5 _i_2.6 _'_2.6 _|_2.8 _}_3.1 _'_3.2

20,00 m

Escala: 1:200

DIALux  Pagnats



Rua: Presidio Borba Depois do rie 14/12/2017 D I Q I
Rua 1! Allernativa 1/ Pista de redagem 1/ Gréfico de valores u x

Densidade de luminancia com novalampada

— _'_2.1 _i_2.0 _|_2.0 _E_.'Z.O _FI.Q _|_1.9 _|_1.9 _|_1.9 _}_‘|.9 _I__2.1

_1_3.2 _I_3.‘E _|_3.0 _I_3.O _{_3.0 _|_3.0 _|_2.9 _|_3.0 _l_3.1 _|_3.3

14,00 m

_|_4.1 _|_4.3 _I_A_LB _i_4.4 _|_fl.5 _|_4.5 __i_4.5 __I_{1.4 __I_fl.2 __|_4.2

_)@ _*__5.7 +5.7 _|_5.5 _i_5.5 _l_5.7 _1_5.3 _|_5.3 _|_5.6 _i_fi;

_{_3.3 _i_3.1 _|_2.9 _l__2.T _|_2.6 _i_2,7 _|_2.8 __|_3.0 _}_3.2 _l_?:.4

20,00m

DiALux - - [ — S e s s Pagmam



Rua: Presidio Borba Depois do rio 141212017 D | Q |
Rua 1: Altemativa 1/ Pista de rodagem 1 / Grafico de valores u x

Observador 2

Densidade de luminancia com pista de rodagem seca

£4 1D g4 19 1D f9 [i9 e 1D 4

—_ _|_2.2 _'_2.2 __I_2.2 _}_2.1 _|_2.1 _{_2.0 _|_2.0 _|_2.1 _F'Z.‘I _|_2.2
_|_3.8 +§.8 _{_3.? _|_3.6 _|_3.7 _|_3.7 _}_3.6 _!_3.5 _+§.6 _‘_3.7
= 57 456 455 498

— 446 446 |45 45 47 49 45 45 47 _|_4.9@

14,00m :

_|_2.4 _|_2.3 _‘_2.‘! _|_2.0 _!_:I.Q _|_2.0 _I_2.1 _|_2.3 _|_2.5 __!_2.6

20,60 m

Escala: 1: 200

DiAlux 7 Pagina 1?



Rua: Presidic Borba Depois do rio

14122017

Rua 1: Altemaliva 1 / Pista de radagem 1 f Grafico de valores

Densidade de luminéncia com nova lampada

DIALux

14.00m

D 9 f9 D [0 [ 1D f19 [ fid
N _|_2.3 _|_2.3 __'_2.3 +2'2 __|_2.2 _|_2.1 _|_2.1 _|_2.2 4—2'2 +2.3
+4.0 _FLO __|_3.9 _|_3.8 _|_3.9 _}_3.8 _|_3.8 _|_3.6 _|_3.8 _l_3.9
m% _l_4.9 _|_4.9 _I_fLT _]_4.7 +5.0 _}_5.1 _F_fl.? _|_{1.? _I__S.O _}_5.2$
_+_2.6 +2.4 _l_2.2 _1_2.1 _{_2.0 _{_2.1 _{_2.2 _I_2.4 +2.6 _{_2.8
Escala: 1: 200
DiALux
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